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	GENERATORS - FIXED AND PORTABLE
المولدات الكهربائية- الثابتة والمتحركة
NOTE:  Safety and Health Requirements Manual (EM385-1-1 (Nov 2003)) references in parentheses.
دليل متطلبات السلامة والصحة المهنية
	Yes
نـعـم
	No
كـلا
	N/Aغير مطبقة

	1. Has a sketch been submitted and accepted for the proposed temporary power distribution system?  (11.D.01)
1. هل تم وضع تصميم لشبكة توزيع القوة الكهربائية المؤقتة وهل التصاميم مقبولة؟                                                                               
	
	
	

	2. Are exhaust discharges from equipment so directed that they do not endanger persons from exhaust fumes?  (16.B.05)
2. هل عوادم أنبوب العادم لا تضر بصحة العاملين؟                                                                                                                   
	
	
	

	3. Are all switch boxes, receptacle boxes, metal cabinets, and temporary power lines marked to indicate the maximum operating voltage?  (11.A.09)
3. هل كل صناديق المفاتيح، المآخذ، الكابينات المعدنية، وخطوط التحميل المؤقتة معرفة وتشير لقدرة التحميل القصوى ؟                              
	
	
	

	 4.  Are all circuits protected against overload?  (11.B.01)4. هل كل الدوائر الكهربائية محمية من التحميل الفائق؟                    
	
	
	

	5. Are disconnect boxes securely fastened to a surface and fitted with a cover?  (11.B.02(b))
5. هل الصناديق الكهربائية الخاصة بالعزل مربوطة الى السطح بأحكام ومزودة بغطاء للصندوق؟                                                            
	
	
	

	6. Does each fuse cabinet/disconnect box have close fitting doors that can be locked?  (11.B.01(e))
6. هل الصناديق الكهربائية للفواصل مزودة بأبواب يمكن غلقها؟                                                                                                      
	
	
	

	7. Are all circuit breakers, switches, and fuses marked or labeled identifying the circuits or equipment supplied through them?  (11.B.04)
7. هل قواطع الدورة، المفاتيح، الفواصل معرفة عن الأجهزة التي تتولى هي تغذيتها ؟                                                                           
	
	
	

	8. Are all switches, circuits’ breakers, fuse panels, or motor controllers that are located out-of-doors or in wet locations in a weatherproof enclosure or cabinet?  (11.B.05)
8. هل كل المفاتيح، الدوائر الكهربائية، لوحات الفواصل، ومسيطرات المحركات الموضوعة في أماكن رطبة أو مكشوفة هي ضمن صناديق مانعة الرطوبة والخطر؟                                                                                                                                                    
	
	
	

	9. If the frame of the portable generator is not grounded and is serving as the grounding electrode, does it supply only equipment mounted on the generator; cord-and-plug-connected equipment through receptacles mounted on the generator, and non-current-carrying metal parts of the equipment and the equipment grounding terminals of the receptacles bonded to the generator frame? (11.C.01(b)(1)&(2))
9. اطار المولد المتحرك لايؤرض وهو يخدم كقطب أرضي، هل هو يُجهز فقط الأجهزة المحمولة على المولد، الأجهزة الموصلة الى مآخذ على المولد ،الاجزاء المعدنية من الاجهزة والتي لا تنقل الكهرباء والاجهزةالتي نقاط التأريض لمآخدها مربوطة الى اطار المولدة ؟                                                            
	
	
	

	10. Are all live parts of wiring or equipment guarded to protect all persons or objects from harm?  (11.A.02(c))
10. هل كل الأجزاء الحية( المكهربة) من الأسلاك والمعدات محمية بطريقة لا تُعرض الأفراد للخطر؟                                                         
	
	
	

	11. For vehicle-mounted generators, if the frame of the vehicle is serving as the electrode, is the frame of the generator bonded to the vehicle frame and does the generator supply only equipment located on the vehicle or cord-and-plug-connected equipment through receptacles mounted on the vehicle and are the non-current-carrying metal parts of equipment and the equipment grounding conductor terminals of the receptacles bonded to the generator frame?  (11.C.01(c)(1)(2)&(3))
11. بالنسبة للمولدات المحمولة على مركبات، إذا كان شكل المركبة يخدم كقطب، فأن أطار المولد يربط (مؤرض) الى أطار المركبة و أن المولدة تُجهز فقط الأجهزة الموضوعة على المركبة أو الأجهزة المجهزة من مآخذ موضوعة على المركبة او المولدة والاجزاء المعدنية من الاجهزة والتي لا تنقل الكهرباء والاجهزةالتي نقاط التأريض لمآخدها مربوطة الى اطار المولدة ؟                                                                                                                                  
	
	
	

	12.  Are all wires insulated from their supports?  (11.D.05)12. هل كل الأسلاك معزولة عن نقاط دعمها أو حملها؟                    
	
	
	

	13.  Are records of operational checks available?  (16.A.02 (a)(b))13. هل هناكَ سجلات لتدوين أعمال التشغيل الكهربائي؟        
	
	
	

	14.  Is the unit shut down for servicing, fueling, etc?  (16.A.15)14. هل المولدة متوقفة عن العمل عند صيانتها أو تجهيزها              بالوقود؟                                                                                                                                                                      
	
	
	

	15-  Is the unit equipped with a suitable fire extinguisher (5 BC)?  (16.A.34)
15. هل المولدة مجهزة بمطفأة حريق مناسبة؟                                                                                                                      
	
	
	

	16- Are exhaust systems protected from contact?  (16.B.03(b))16. هل منظومة العادم محمية ولا تُعرض الأفراد للخطر؟                                                                                                     
	
	
	

	17- Are fuel tanks located in a manner to prevent spills or overflows from running onto engine, exhaust, or electrical equipment?  (16.B.04)
17. هل خزان الوقود موضوع بطريقة  تمنع أي نضوح أو جريان فائض منها فوق الأجهزة الكهربائية أو العادم أومحرك المولد؟             
	
	
	

	REMARKS:الملاحظات:                                                                                                                                                                                      
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